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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ１２２３８—１９８９《通用阀门　法兰和对夹连接蝶阀》。本标准与 ＧＢ／Ｔ１２２３８—

１９８９相比，主要变化如下：

———标准名称更改为：“法兰和对夹连接弹性密封蝶阀”；

———修改了标准的适用公称尺寸范围，扩大到ＤＮ４０００；

———修改和增加“蝶阀的性能”的内容；

———修改了部分“阀座最小直径”数据；

———修改了“蝶板和阀杆”的技术要求；

———修改了“轴承和轴封”的技术要求；

———修改了“操作”的技术要求；

———修改了“材料”的技术要求；

———修改了“试验方法”，增加“检验规则”；

———修改了“阀体标志”内容，增加“铭牌”标志内容的要求；

———修改了“涂漆、包装和储运”的技术要求。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国阀门标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８８）归口。

本标准起草单位：合肥通用机械研究院、国家泵阀产品质量监督检验中心、上海华通阀门有限公司、

江苏神通阀门有限公司、沃茨阀门（长沙）有限公司、浙江天胜阀门制造有限公司、浙江上玉集团有限

公司。

本标准主要起草人：黄明亚、王晓钧、刘铁男、张逸芳、聂晓春、吴胜俊、葛克克。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２２３８—１９８９。
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法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

１　范围

本标准规定了法兰和对夹连接弹性密封蝶阀的结构形式、技术要求、材料、试验方法和检验规则、标

志、涂漆、包装和储运。

本标准适用于：公称压力不大于ＰＮ２５，公称尺寸ＤＮ５０～ＤＮ４０００的法兰连接弹性密封的蝶阀；公

称压力不大于ＰＮ１６，公称尺寸ＤＮ５０～ＤＮ１２００的对夹连接弹性密封的蝶阀。

介质为非腐蚀性的液体和气体，全开位置时，管道内介质的流速不大于５ｍ／ｓ。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１５０　钢制压力容器

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ２２８—２００２，ｅｑｖＩＳＯ６８９２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ９１１３（所有部分）　整体钢制管法兰

ＧＢ／Ｔ１２２２０　通用阀门　标志（ＧＢ／Ｔ１２２２０—１９８９，ｉｄｔＩＳＯ５２０９：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１２２２１　金属阀门　结构长度（ＧＢ／Ｔ１２２２１—２００５，ＩＳＯ５７５２：１９８２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２２２３　部分回转阀门驱动装置的连接（ＧＢ／Ｔ１２２２３—２００５，ＩＳＯ５２１１：１９９１，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１２２２４　钢制阀门　一般要求（ＧＢ／Ｔ１２２２４—２００５，ＡＳＴＭＢ１６．３４ａ—１９９８，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２２２６　通用阀门　灰铸铁件技术条件

ＧＢ／Ｔ１２２２７　通用阀门　球墨铸铁件技术条件

ＧＢ／Ｔ１２２２８　通用阀门　碳素钢锻件技术条件

ＧＢ／Ｔ１２２２９　通用阀门　碳素钢铸件技术要求

ＧＢ／Ｔ１３９２７　工业阀门　压力试验（ＧＢ／Ｔ１３９２７—２００８，ＩＳＯ／ＤＩＳ５２０８：２００７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７２１９—１９９８　生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

ＧＢ／Ｔ１７２４１．６　整体铸铁管法兰（ＧＢ／Ｔ１７２４１．６—１９９８，ｎｅｑＩＳＯ７００５．２：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１７２４１．７　铸铁管法兰　技术条件（ＧＢ／Ｔ１７２４１．７—１９９８，ｎｅｑＩＳＯ７００５．２：１９８８）

ＪＢ／Ｔ１０６　阀门的标志和涂漆

ＪＢ／Ｔ５３００　工业阀门材料选用导则

ＪＢ／Ｔ７９２８　通用阀门　供货要求

３　结构形式

３．１　蝶阀的基本结构及主要零件名称如图１和图２所示。
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