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前　　言

　　本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准由中国家用电器维修协会、广东美的制冷设备有限公司负责起草，北京工业大学、北京市电

气工程学校、广东志高空调有限公司、海信科龙电器股份有限公司参与起草。

本标准主要起草人：郭赤兵、刘松、赵捷、金江、李红旗、宋友山、计群、王运伟。
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房间空气调节器拆解清洗维护规范

１　范围

本标准规定了家用和类似用途房间空气调节器（下称空调器）在使用场所进行拆解清洗及使用状况

查验和主要性能测试等维护的内容、方法、步骤、效果及检验等有关活动。

本标准适用于采用风冷冷凝器、全封闭型压缩机电动机，对密闭空间进行空气调节或同样用途的

转速可控型及一（台室外机）拖多（部室内机）型空调器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ３７８７　手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

ＧＢ４７０６．１　家用和类似用途电器的安全　第１部分：通用要求（ＧＢ４７０６．１—２００５，ＩＥＣ６０３３５１：

２００４（Ｅｄ４．１），ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７７２５　房间空气调节器（ＧＢ／Ｔ７７２５—２００４，ＩＳＯ５１５１：１９９４，ＮＥＱ）

ＧＢ８８７７　家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求

ＧＢ１２０２１．３—２００４　房间空气调节器能效限定值及节能效率等级

ＧＢ１７７９０　家用和类似用途空调器安装规范

ＧＢ／Ｔ２１０９７．１—２００７　家用和类似用途电器的安全使用年限和再生利用通则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

拆解清洗　犱犻狊犪狊狊犲犿犫犾犲犱犮犾犲犪狀

对使用３年及以上（或移机、维修时的）空调器，为恢复原有使用效能，由专业人员在使用现场对热

交换器（蒸发器、冷凝器）及通风和机械转动系统等进行拆解后的专业清洗、润滑和调节等维护保养

活动。

３．２

拆解水平　犾犲狏犲犾狅犳犱犻狊犪狊狊犲犿犫犾犲犱

清洗时空调器被拆解的程度和作业难度。分为外部件拆开后热交换器在原位暴露和断开制冷密封

系统将热交换器拆解下（到室内作业位）两级。拆解下热交换器的作业工序复杂、难度高。

３．３

安全使用年限　狊犪犳犲狊犲狉狏犻犮犲犾犻犳犲

家用电器按照使用说明书的要求，经过一定时间后，其安全性能仍然符合ＧＢ４７０６．１及其相应的

特殊要求。

安全使用年限从消费者购买日期计起。

［ＧＢ／Ｔ２１０９７．１—２００７，定义３．２］
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