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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用IEC/TS61400-26-3:2016《风能发电系统 第26-3部分:风力发电场

可利用率》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T2900(所有部分) 电工术语[IEC60050(所有部分)]
———GB/T2900.53—2001 电工术语 风力发电机组(idtIEC60050-415:1999)
本标准做了下列编辑性修改:
———根据标准内容,更正IEC/TS61400-26-3“3.2 可用信息缩略语”中的如下信息:

● “IAPP”更正为“IASP”;
● “IAPA”更正为“IASA”;
● “IAOPA”更正为“IAOSA”;
● “IAOPP”更正为“IAOSP”;
● “IAOSPA”更正为“IAOSSA”;
● “IAOSPP”更正为“IAOSSP”;
● “IAOSFPPA”更正为“IAOSFPSA”;
● “IAOSFPPP”更正为“IAOSFPSP”;
● “IAOSPPPA”更正为“IAOSPPSA”;
● “IAOSPPPP”更正为“IAOSPPSP”;
● “IAOSPPDRPA”更正为“IAOSPPDRSA”;
● “IAOSPPDRPP”更正为“IAOSPPDRSP”;
● “IAOSPPDGPA”更正为“IAOSPPDGSA”;
● “IAOSPPDGPP”更正为“IAOSPPDGSP”;
● “IAOSRSPA”更正为“IAOSRSSA”;
● “IAOSRSPP”更正为“IAOSRSSP”;
● “IAOOSPA”更正为“IAOOSSA”;
● “IAOOSPP”更正为“IAOOSSP”;
● “IAOOSTSPA”更正为“IAOOSTSSA”;
● “IAOOSTSPP”更正为“IAOOSTSSP”;
● “IAOOSENPA”更正为“IAOOSENSA”;
● “IAOOSENPP”更正为“IAOOSENSP”;
● “IAOOSENCPA”更正为“IAOOSENCSA”;
● “IAOOSENCPP”更正为“IAOOSENCSP”;
● “IAOOSENOPA”更正为“IAOOSENOSA”;
● “IAOOSENOPP”更正为“IAOOSENOSP”;
● “IAOOSELPA”更正为“IAOOSELSA”;
● “IAOOSELPP”更正为“IAOOSELSP”;
● “IAOOSRSPA”更正为“IAOOSRSSA”;
● “IAOOSRSPP”更正为“IAOOSRSSP”;
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● “IANOPA”更正为“IANOSA”;
● “IANOPP”更正为“IANOSP”;
● “IANOSMPA”更正为“IANOSMSA”;
● “IANOSMPP”更正为“IANOSMSP”;
● “IANOPCAPA”更正为“IANOPCASA”;
● “IANOPCAPP”更正为“IANOPCASP”;
● “IANOFOPA”更正为“IANOFOSA”;
● “IANOFOPP”更正为“IANOFOSP”;
● “IANOSPA”更正为“IANOSSA”;
● “IANOSPP”更正为“IANOSSP”;
● “IAFMPA”更正为“IAFMSA”;
● “IAFMPP”更正为“IAFMSP”。

———增加了参考文献的序号。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国风力机械标准化技术委员会(SAC/TC50)归口。
本标准起草单位:浙江运达风电股份有限公司、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公

司、新疆金风科技股份有限公司、歌美飒风电(天津)有限公司、龙源电力集团股份有限公司、中国水电工

程顾问集团有限公司、中国三峡新能源有限公司、中广核风电有限公司、华润电力技术研究院有限公司、
华能新能源股份有限公司浙江分公司、中节能风力发电股份有限公司、河北建投新能源有限公司、中国

电力科学研究院有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、中国船级社质量认证公司、中国船舶重工集团

海装风电股份有限公司、维斯塔斯风力技术(中国)有限公司、广东省风力发电有限公司。
本标准主要起草人:史晓鸣、王建平、王青、谢生清、李浩源、任静、李志勇、李跃、刘峻岐、彭加立、

吴启仁、帅争峰、宁洪涛、王铁强、金德智、薛文亮、谭建鑫、薛扬、李鹏、原野、唐娟、陈强、刘东海。
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引  言

  本标准旨在为风力发电行业内的业主、电力公司、债权人、运营商、制造商、咨询机构、监管机构、认
证机构、保险公司以及其他相关方交流风力发电场相关的可用性指标信息时,建立共同基础。在发电和

输电领域,众多的相关方中出现了大量有关能源或信息的交互界面。图1澄清了与发电量和资产管理

相关的内部及外部因素,并提出了一系列相关术语。本标准通过构建信息模型,提供了把特定时间段分

配给不同信息类别的方法。在计算风力发电机组可利用率时,该模型对如何进行时间分配提供了依据。

图1 风力发电场数据相关方

为了解释风力发电机组及部件的可利用率、使用寿命、维修及确定维修间隔标准,本标准定义了风

力发电机组系统、环境限制以及计算风力发电机组能量可利用率测量值所需的一般术语。风力发电机

组包含其与接入点之间的所有设备1)。可利用率与风力发电机组的发电时间和(或)发电量有关,同时

考虑了环境因素。这些环境因素包括风况及其他天气条件,以及电网和变电站的状态。此外,本标准还

提供了风力发电机组发电量可利用率相关的性能指标所需的术语。
在本标准中,基本信息类别加双引号表示,可选信息类别则以粗体表示。

1) 定义见IEC60050-415:1999,415-04-01。
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风能发电系统 风力发电场可利用率

1 范围

本标准提供了风力发电场时间可利用率、服务产出可利用率性能指标的计算框架,描述了数据类别

方法,并给出了应用这些数据计算可利用率指标的示例。
本标准将GB/Z35482—2017和GB/Z35483—2017模型中的术语和定义应用到风力发电场。
本标准的基本方法是假设可将整个风力发电场建模为单台风力发电机组,以代表整个风力发电场。

该风力发电场为并网点处所有的风力发电机组、功能性服务及风力发电场配套设施组成的集合体。
本标准的目的,不是规定时间可利用率和服务产出可利用率的计算方法,也不为功率曲线性能测量

提供依据;关于功率曲线测量,见IEC61400-12。但其附录宜为可利用率指标计算方法提供详例和指

南。 
本标准资料性附录包括:
● 扩展模型到更多服务的示例;
● 风力发电场信息类别示例;
● 扩展模型到风力发电场配套设施的示例;
● 服务产出损失的计算示例;
● 服务产出可利用率算法示例;
● 其他可利用率指标的示例;
● 应用示例。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/Z35482—2017 风力发电机组 时间可利用率(IEC/TS61400-26-1:2011,IDT)

GB/Z35483—2017 风力发电机组 发电量可利用率(IEC/TS61400-26-2:2014,IDT)

IEC60050(所有部分) 国际电工词汇(Internationalelectrotechnicalvocabulary)

IEC60050-415 国际电工词汇 第415部分:风能发电系统(Internationalelectrotechnicalvo-
cabulary—Part415:Windturbinegeneratorsystems)

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/Z35482—2017、GB/Z35483—2017和IEC60050-415界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1.1
实际出力 actualservice
风力发电场连接点的实际服务测量值。
注:实际出力只能归为可测量服务。
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