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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T43524的第1部分。GB/T43524已经发布了以下部分:
———第1部分:额定电压3kV(Umax=3.6kV)至30kV(Umax=36kV)电源连接器、贯穿装置和跨

接线组件。
本文件等同采用IEC/IEEE61886-1:2021《水下设备 第1部分:额定电压3kV(Umax=3.6kV)至

30kV(Umax=36kV)电源连接器、贯穿装置和跨接线组件》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———增加了表10的注。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国船舶电气及电子设备标准化技术委员会(SAC/TC531)提出并归口。
本文件起草单位:中国船舶集团有限公司第七〇四研究所、南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司、中天

科技海缆股份有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、亨通海洋工程有限公司、上海理工大学、江苏

通光海洋光电科技有限公司、中天海洋系统有限公司。
本文件主要起草人:刘丽红、刘震、朱军、马维良、邹涛、王琛、谢书鸿、郭朝阳、许人东、范明海、高礼山、

张鹏举、徐军、甘屹、任程刚。
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引  言

  随着海洋油气田的不断开发,水下电气设备的使用越来越多。工程船舶和海洋平台的水下作业,如
压缩和泵送,离不开水下输电和配电等水下电气设备。

水下设备由于使用环境和条件的复杂性和特殊性,要求高于相应的水上设备。现行的水上设备相

关标准不包括安装于水面以下设备的相关要求,也没有针对水下设备的统一标准。当前水下设备主要

基于项目特定要求进行设计和测试,对于特定项目是满足要求的,但不符合通用要求。对于要求稍有不

同的项目,如水深增加,需对设备进行重新测试和改进。这不仅增加了成本,也增加了故障风险。

GB/T43524《水下设备》旨在针对于水下使用的电源连接器、贯穿装置和跨接线组件及电力变压器

等水下输电和配电相关设备,提出设计和试验通用要求。通过对上述产品的设计和试验进行规范化和

标准化,以实现对更少产品的重新测试和改进,降低设备故障风险。

GB/T43524《水下设备》拟由以下两个部分构成。
———第1部分:额定电压3kV(Umax=3.6kV)至30kV(Umax=36kV)电源连接器、贯穿装置和跨

接线组件。目的在于规定额定电压3kV(Umax=3.6kV)至30kV(Umax=36kV)的单相和三

相湿式插拔和干式插拔交流连接器、贯穿装置和跨接线组件的文件和标记、设计及试验要求。
———第2部分:电力变压器。目的在于规定水下电力变压器的文件和标记、设计及试验要求。

Ⅻ

GB/T43524.1—2023/IEC/IEEE61886-1:2021



水下设备 第1部分:额定电压3kV
(Umax=3.6kV)至30kV(Umax=36kV)
电源连接器、贯穿装置和跨接线组件

1 范围

本文件适用于额定电压3kV(Umax=3.6kV)至30kV(Umax=36kV)的单相和三相湿式插拔和干

式插拔交流连接器、贯穿装置和跨接线组件。
本文件适用于“生产和交付”状态下产品的要求和试验,不适用于已安装、部署或回收过的产品的要

求和试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T1408.1—2016 绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分:工频下试验(IEC60243-1:

2013,IDT)

GB/T4798.2—2021 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第2部分:运输和装

卸(IEC60721-3-2:2018,IDT)

GB/T34903.2—2017 石油、石化与天然气工业 与油气开采相关介质接触的非金属材料 第2
部分:弹性体(ISO23936-2:2011,IDT)

ISO7326:2016 橡胶和塑料软管 静态条件下耐臭氧性评估(Rubberandplasticshoses—As-
sessmentofozoneresistanceunderstaticconditions)

  注:GB/T24134—2009 橡胶和塑料软管 静态条件下耐臭氧性能的评价(ISO7326:2006,IDT)

ISO12103-1:2016 道路车辆 用于滤清器评定的试验污染物 第1部分:亚利桑那州试验粉尘

(Roadvehicles—Testcontaminantsforfilterevaluation—Part1:Arizonatestdust)

ISO30013:2011 橡胶和塑料软管 实验室光源曝射法 颜色、外观和其他物理特性的变化的测

定(Rubberandplasticshoses—Methodsofexposuretolaboratorylightsources—Determinationof
changesincolour,appearanceandotherphysicalproperties)

IEC60060-1 高压试验技术 第1部分:一般定义和试验要求(High-voltagetesttechniques—

Part1:Generaldefinitionsandtestrequirements)

  注:GB/T16927.1—2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求(IEC60060-1:2010,MOD)

IEC60156 绝缘液体 工频击穿电压的测定 试验方法(Insulatingliquids—Determinationof
thebreakdownvoltageatpowerfrequency—Testmethod)

IEC60270 高压试验技术 局部放电测量(High-voltagetesttechniques—Partialdischarge
measurements)

  注:GB/T7354—2018 高电压试验技术 局部放电测量(IEC60270:2000,MOD)

IEC60885-3 电缆的电气试验方法 第3部分:挤压电力电缆长度方向局部放电测量的试验方法
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