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家用及类似用途热泵热水器
安装和维修服务技术规范

1 范围

本标准规定了家用及类似用途环境中热泵热水器安装、维修服务的技术要求、操作规范及质量检测

方法。
本标准适用于家用或类似用途环境中热泵热水器的安装、维修服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T700 碳素结构钢

GB1002 家用和类似用途插头插座 型式、基本参数和尺寸

GB/T2900.13—2008 电工术语 可信性与服务质量

GB/T3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB4706.12 家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求

GB4706.32 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T5013.1 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求

GB/T5023.1 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求

GB/T7373 工业用二氟一氯甲烷(HCFC-22)

GB8877—2008 家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求

GB13869—2008 用电安全导则

GB13955 剩余电流动作保护装置安装和运行

GB/T15624—2011 服务标准化工作指南

GB20429—2006 电热水器安装规范

GB/T23137—2008 家用及类似用途热泵热水器

GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
热泵热水器 heatpumpwaterheater
一种利用电动机驱动的蒸气压缩循环、将空气或水中的热量转移到被加热的水中来制取生活热水

和采暖热水的设备。
[GB/T23137—2008,定义3.1]
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