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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６００３４１５：１９９５《交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平》（第二版，英文版）。

本标准在技术内容上与ＩＥＣ６００３４１５：１９９５无差异。为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———删除了国际标准的前言；

———本部分第２章“规范性引用文件”中的引用文件，凡有与之对应国家标准（或行业标准）的ＩＥＣ

标准均以国家标准（或行业标准）替代，随后文中引用的ＩＥＣ标准号也作相应修改。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国旋转电机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２６）归口。

本标准负责起草单位：上海电器科学研究所（集团）有限公司、山东齐鲁电机制造有限公司、上海电

科电机科技有限公司、江门市江晟电机厂有限公司、浙江金龙电机股份有限公司、苏州巨峰绝缘材料有

限公司、上海申发检测仪器厂、上海海鹰机电检测设备厂。

本标准参加起草单位：桂林电器科学研究所、哈尔滨电机厂交直流电机有限责任公司。

本标准主要起草人：张生德、戎伟康、李锦梁、张妃、周长平、刘权、叶叶、徐伟宏、徐保弟、吴亚旗、

于龙英、方建国。

本标准为首次发布。
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交流电机定子成型线圈耐冲击电压水平

１　范围

本标准规定了对额定电压为３ｋＶ～１５ｋＶ、由定子成型线圈构成的交流电机规定了相对地耐冲击

电压水平和试验规程以及施加于样品线圈主绝缘和匝间绝缘上的电压，以检验电机的适应能力。

本标准适用于额定电压为３ｋＶ～１５ｋＶ、由定子成型线圈构成的交流旋转电机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ３１１．１—１９９７　高压输变电设备的绝缘配合（ｅｑｖＩＥＣ６００７１１：１９９３）

ＧＢ７５５—２００８　旋转电机　定额和性能（ＩＥＣ６００３４１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求（ｎｅｑＩＥＣ６００６０１：１９８９）

３　术语和定义

本标准采用以下的术语和定义。

３．１

随机抽样试验　狊犪犿狆犾犲狋犲狊狋

对于能够充分代表线圈的最终结构，并且使用于电机上的线圈所进行的试验。其目的是为了评定

构成绝缘结构的基本设计、材料类型、制造方法及工艺过程。

３．２

检查试验　狉狅狌狋犻狀犲狋犲狊狋

对于电机的全部线圈所进行的试验。

３．３

定子成型线圈　犳狅狉犿狑狅狌狀犱狊狋犪狋狅狉犮狅犻犾

嵌入定子之前已预先加工成型的线圈。

４　耐冲击电压水平

３ｋＶ～１５ｋＶ的电机，其规定耐冲击电压水平可用表１下面的注２和注４列出的算式求得，得出的

数值圆整到最接近的整数。对于通常的额定电压等级，表１给出了规定耐冲击电压水平以及按

ＧＢ７５５—２００８规定的相应耐工频电压（有效值）数值。
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