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前　　言

　　本标准代替 ＧＢ／Ｔ４７７６—１９８４《电气安全名词术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４７７６—１９８４标准相比，主要差异如下：

１）　在原标准的基础上对标准进行了修订。

———标准名称修改为《电气安全术语》；

———根据ＧＢ／Ｔ２９００系列标准，对与ＧＢ／Ｔ４７７６—１９８４标准中相同的术语名称、解释进行了

规范和统一。

———对于ＧＢ／Ｔ２９００系列标准中未定义的术语，则根据ＩＥＣ６００５０系列标准，对相关术语进

行了修订。

———根据行业的使用习惯和术语的实际应用情况，删除了“保安性”，修改“触电”为“电击”。

２）　以ＩＥＣ６００５０系列标准的发展为主线，补充电气安全共性、通用术语。

———根据ＩＥＣ６００５０系列标准，同时对比我国相关ＧＢ／Ｔ２９００系列标准，增补部分术语。

———根据相关专业采用ＩＥＣ标准的通用性国家标准，增补部分基础通用术语，如增加了“安

全”、“风险”、“伤害”、“剩余电流”等术语。

３）　参照我国电气安全基础标准，如ＧＢ１９５１７—２００４《国家电气设备安全技术规范》中的基础术

语，增加“爆炸”、“辐射”等术语。

本标准由全国电气安全标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５）提出并归口。

本标准负责起草单位 ：机械工业北京电工技术经济研究所。

本标准参加起草单位：中国质量认证中心、上海电动工具研究所、上海电器科学研究所（集团）有限

公司、常熟开关制造有限公司、北京突破电气有限公司、德力西集团有限公司、施耐德电气（中国）投资有

限公司。

本标准主要起草人：王克娇、方晓燕、曾雁鸿、李邦协、季慧玉、徐元凤、周建兴、金卫东、黄蓉蓉、

何才夫。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４７７６—１９８４。
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电 气 安 全 术 语

１　范围

本标准规定了电气安全中安全概念、安全要素、安全措施、保护元器件、试验和其他相关术语。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２９００．１—１９９２　电工术语　基本术语

ＧＢ／Ｔ２９００．３５—１９９８　电工术语　爆炸性环境用电气设备（ｎｅｑＩＥＣ６００５０４２６：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２９００．４９—２００４　电工术语　电力系统保护（ＩＥＣ６００５０４４８：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９００．５７—２００２　电工术语　发电、输电及配电　运行（ｅｑｖＩＥＣ６００５０６０４：１９８７）

ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３　电工术语　电磁兼容（ＩＥＣ６００５０（１６１）：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６９３５．１—１９９７　 低 压 系 统 内 设 备 的 绝 缘 配 合 　 第 一 部 分：原 理、要 求 和 试 验

（ｉｄｔＩＥＣ６０６６４１：１９９２）

ＧＢ／Ｔ１８３７９—２００１　建筑物电气装置的电压区段（ＩＥＣ６０４４９：１９７３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２００００．４—２００３　标准化工作指南　第４部分：标准中涉及安全的内容（ＩＳＯ／ＩＥＣＧｕｉｄｅ５１：

１９９９，ＭＯＤ）

ＩＥＣ６００５０８２６：２００４　国际电工词汇　第８２６部分：电气装置

３　术语

３．１　安全概念

３．１．１

正常状态　狀狅狉犿犪犾犮狅狀犱犻狋犻狅狀

所有用于防止危险的设施均无损坏的状态。

３．１．２

电气事故　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犮犮犻犱犲狀狋

由电流、电磁场、雷电、静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施、电气设备毁坏，人、动物伤

亡，以及引起火灾和爆炸等后果的事件。

３．１．３

电击　犲犾犲犮狋狉犻犮狊犺狅犮犽

电流通过人体或动物体而引起的病理、生理效应。

［ＩＥＣ６００５０８２６：２００４，定义８２６１２０１］

３．１．４

破坏性放电　犱犻狊狉狌狆狋犻狏犲犱犻狊犮犺犪狉犵犲；ｄｉｅｌｅｃｔｒｉｃｂｒｅａｋｄｏｗｎ

固体、液体、气体介质及其组合介质在高电压作用下，介质强度丧失的现象。破坏性放电时，电极间

的电压迅速下降到零或接近于零。
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