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泵站技术管理规程

1 范围

本标准规定了泵站技术经济指标及考核标准和设备运行管理、设备维护与检修管理、建筑物管理、
调度管理、安全管理与环境保护、信息管理等技术管理的要求。

本标准适用于大中型泵站及安装有大中型主机组的泵站的技术管理,小型泵站的技术管理可参考。
注:大中型泵站主要是灌溉、排水、调(引)水及工业、城镇供排水泵站。我国小型泵站量大、面广,管理形式多种多

样,地区差异也较大,难以统一技术管理要求,故小型泵站技术管理参照执行本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2887 计算机场地通用规范

GB/T5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废

GB6067.1 起重机械安全规程 第1部分:总则

GB/T7261 继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB50265 泵站设计规范

GB/T50510 泵站更新改造技术规范

DL408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL/T548 电力系统通信站过电压防护规程

DL/T572 电力变压器运行规程

DL/T573 电力变压器检修导则

DL/T587 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T623 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程

DL/T724 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL/T727 互感器运行检修导则

DL/T840 高压并联电容器使用技术条件

SL75 水闸技术管理规程

SL316 泵站安全鉴定规程(附条文说明)

SL317 泵站安装及验收规范(附条文说明)

3 总则

3.1 泵站技术管理,应以充分发挥工程效益,保证工程安全、高效、经济运行,节能降耗,合理利用水资

源为目的,依据国家现行有关法律、法规和规定,结合泵站工程特点进行技术管理。

3.2 大中型泵站规模按GB50265的规定执行;泵站主机组的规模按附录A的规定确定。

3.3 泵站技术管理应包括以下内容:
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