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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T10060—2011《电梯安装验收规范》,与GB/T10060—2011相比,除结构调整和

编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围的适用界限(见第1章,2011年版的第1章);

b) 更改了“术语和定义”(见第3章,2011年版的第3章);

c) 更改了安装验收前提条件的要求(见第4章,2011年版的第4章);

d) 更改了通道的要求(见5.1.1,2011年版的5.1.1);

e) 更改了机器空间和滑轮间的要求(见5.1.2,2011年版的5.1.2);

f) 更改了主开关和照明的验收要求(见5.1.3,2011年版的5.1.3);

g) 增加了警告和说明的验收要求(见5.1.4);

h) 更改了由静态元件供电的驱动主机电动机的供电回路的验收要求(见5.1.5.3,2011年版的

5.1.4.3);

i) 更改了电气布线及安装的要求(见5.1.6,2011年版的5.1.5);

j) 更改了接触器和接触器式继电器的验收要求(见5.1.7,2011年版的5.1.6);

k) 更改了制动器分组设置的验收要求(见5.1.9.5,2011年版的5.1.8.4),增加了井道外分组测试

的要求(见5.1.9.6),更改了切断机电制动器供电的验收要求(见5.1.9.7,2011年版的5.1.8.6);

l) 更改了防护装置的验收要求(见5.1.10.1、5.1.10.2,2011年版的5.1.9.1、5.1.9.2);

m)更改了电动机运转时间限制器起作用的时间的验收要求(见5.1.12.2,2011年版的5.1.11.2);

n) 更改了紧急操作的验收要求(见5.1.13,2011年版的5.1.12);

o) 更改了通道门、安全门、通道活板门和检修门的验收要求(见5.2.2,2011年版的5.2.2);

p) 增加了轿顶避险空间和底坑避险空间的验收要求(见5.2.3.3、5.2.3.4,2011年版的5.2.3);

q) 更改了导轨的验收要求(见5.2.4.2,2011年版的5.2.5.2);

r) 更改了对重和平衡重破裂后防止掉落的验收要求(见5.2.5,2011年版的5.2.6);

s) 增加了限速器低速触发测试的验收要求(见5.2.7.6);

t) 更改了使用减行程缓冲器及非线性蓄能型缓冲器的验收要求(见5.2.8,2011年版的5.2.9);

u) 更改了底坑内电气装置的设置、对重和井道隔障以及井道下方有人员能够到达的空间的验收

要求(见5.2.9,2011年版的5.2.10);

v) 更改了机器设置在不同位置的验收要求,增加了机器设置在井道外的验收要求(见5.3,2011年版

的5.3);

w) 更改了轿厢总体的验收要求(见5.4.1,2011年版的5.4.1);

x) 更改了轿厢护脚板的验收要求(见5.4.2,2011年版的5.4.2);

y) 更改了轿门关闭后的间隙、轿门保护装置、轿门开启和轿门强度的验收要求(见5.4.3,2011年

版的5.4.3);

z) 更改了轿厢玻璃的验收要求(见5.4.4,2011年版的5.4.4);

aa) 更改了轿顶装置和轿顶强度的验收要求(见5.4.5,2011年版的5.4.5);

ab) 更改了轿厢安全窗和轿厢安全门的验收要求(见5.4.6.1、5.4.6.2,2011年版的5.4.6.1、5.4.6.2);

ac) 更改了应急照明的验收要求(见5.4.7,2011年版的5.4.7);
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ad) 更改了安全钳触发和释放的验收要求(见5.4.8,2011年版的5.4.8);

ae) 增加了轿厢上行超速保护装置自监测功能的验收要求(见5.4.9.2);

af) 增加了轿厢意外移动保护装置的验收要求(见5.4.10);

ag) 更改了悬挂和补偿装置的验收要求(见5.5.1、5.5.2,2011年版的5.5);

ah) 增加了强制驱动电梯钢丝绳卷绕的验收要求(见5.5.3);

ai) 更改了层站指示和操作装置的验收要求(见5.6.1.2,2011年版的5.6.1.2);

aj) 更改了轿厢地坎、层门地坎和层门关闭后的间隙以及轿厢门刀和层门滚轮啮合深度的验收要

求(见5.6.2,2011年版的5.6.2);

ak) 更改了层门运行相关的保护的验收要求(见5.6.3,2011年版的5.6.3);

al) 更改了耐火层门的验收要求(见5.6.4,2011年版的5.6.6);

am)更改了电气装置的验收要求(见5.7,2011年版的5.7);

an) 更改了紧急报警装置的触发和供电的验收要求(见5.8,2011年版的5.8);

ao) 更改了电梯运行控制的验收要求(见5.9,2011年版的5.9);

ap) 增加了电梯数据信息输出的验收要求(见5.10);

aq) 增加了消防员电梯的附加验收要求(见5.11);

ar) 增加了防爆电梯的附加验收要求(见5.12);

as) 更改了验收试验项目与试验的要求(见第6章,2011年版的第6章);

at) 更改了电梯安装验收规则(见第7章,2011年版的第7章);

au) 删除了电气安全装置表(见2011年版的附录A)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国电梯标准化技术委员会(SAC/TC196)提出并归口。
本文件起草单位:建研机械检验检测(北京)有限公司、通力电梯有限公司、上海三菱电梯有限公司、

奥的斯电梯(中国)投资有限公司、杭州优迈科技有限公司、重庆市特种设备检测研究院、日立电梯(中
国)有限公司、迅达(中国)电梯有限公司、河南省特种设备检验技术研究院、湖南省特种设备检验检测研

究院、蒂升电梯(上海)有限公司、西子电梯科技有限公司、奥的斯机电电梯有限公司、广州广日电梯工业

有限公司、上海市特种设备监督检验技术研究院、江苏省特种设备安全监督检验研究院、广东省特种设

备检测研究院、东芝电梯(中国)有限公司、巨人通力电梯有限公司、康力电梯股份有限公司、安徽省特种

设备检测院、上海爱登堡电梯集团股份有限公司、菱王电梯有限公司、西继迅达电梯有限公司、巨龙电梯

有限公司、苏州帝奥电梯有限公司、永大电梯设备(中国)有限公司、上海新时达电气股份有限公司、辛格

林电梯(中国)有限公司、宁波宏大电梯有限公司、广东铃木电梯安装有限公司、山东富士制御电梯有限

公司、巨立电梯股份有限公司、怡达快速电梯有限公司、通祐电梯有限公司、常熟理工学院、宁波申菱机

电科技股份有限公司、戈尔电梯(天津)有限公司。
本文件主要起草人:周春明、韩超、胡新阳、甘靖戈、夏英姿、林建杰、邹同锋、冷鹏、唐昀杰、张华军、

蔡志华、滕飞、梁鹏羽、孔文斌、贺云朗、王磊、骆伟、李桦、王晓君、屠月平、张建祥、许林、黄子军、潘依航、
高起鹏、孟国桦、唐林钟、李普祥、李琳、张建腾、郑煜、李启文、王玉磊、芮洪伟、钱江、赵海林、窦岩、
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本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1988年首次发布为GB10060—1988,1993年第一次修订,2011年第二次修订,并由强制性国

家标准转化为推荐性国家标准;
———本次为第三次修订。
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引  言

0.1 电梯作为一种需要在使用现场组装调试的产品,安装及验收环节对电梯的质量有重要影响。为了

规范电梯的验收过程,特制定本文件。

0.2 本文件的制定考虑了与电梯设备相关的危险、危险状态和危险事件的程度。

0.3 假设买方和供应商之间就下列内容已进行了协商,并达成了一致:

a) 电梯的预定用途;

b) 对于载货电梯,预计使用的装卸装置的类型和质量;

c) 环境条件,如温度,湿度,暴露在阳光、风、雪或腐蚀性空气中;

d) 土木工程问题(如建筑法规);

e) 与安装地点相关的其他事宜;

f) 为了电梯部件或设备的散热,对井道和(或)机器空间、设备安装位置的通风要求;

g) 与设备所引起的噪声和振动相关的信息;

h) 自动救援操作的相关事宜(如果有)。
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电梯安装验收规范

1 范围

本文件规定了电梯安装竣工后验收的条件、项目、要求和规则。
本文件适用于额定速度不大于6.0m/s的曳引式电梯和额定速度不大于0.63m/s的强制式电梯。

对于额定速度大于6.0m/s的曳引式电梯参照本文件执行,不适用部分由制造单位(供应商)与买方协

商确定。
本文件不适用于液压电梯、杂物电梯、家用电梯、仅载货电梯和斜行电梯。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)
GB/T5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T7588.1—2020 电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯

GB/T10058—2023 电梯技术条件

GB/T10059—2023 电梯试验方法

GB/T16895.21—2020 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护

GB/T18894 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T24475—2023 电梯远程报警系统

GB/T26465 消防员电梯制造与安装安全规范

GB/T31094 防爆电梯制造与安装安全规范

GB/T39172—2020 电梯用非钢丝绳悬挂装置

3 术语和定义

GB/T7024、GB/T7588.1—2020和 GB/T39172—2020界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。
3.1

曳引式电梯 tractionlift
通过悬挂钢丝绳或包覆绳(带)与驱动主机曳引轮槽(面)的摩擦力驱动的电梯。
[来源:GB/T10058—2023,3.1]

4 安装验收前提条件

4.1 电梯的基本要求应符合GB/T10058—2023中4.1的规定,正常使用条件应符合GB/T10058—
2023中4.2的规定。
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