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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国商业联合会提出。

本标准由中华人民共和国商务部归口。

本标准由中国家用电器维修协会、苏宁电器售后服务管理中心、广东志高空调有限公司负责起草，

北京工业大学、北京市电气工程学校、海信科龙电器股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司空调公

司、美的空调家用国内事业部营销公司参与起草。

本标准主要起草人：郭赤兵、刘松、贾永惠、殷霞、周兵、李魁星、计群、李红旗、宋友山、王运伟、王亮、

金江。
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房间空气调节器拆装服务质量检验规范

１　范围

本标准规定了家用和类似用途的房间空气调节器在使用场所拆卸和安装的技术质量检验内容、合

格参数范围及测评方法。

本标准适用于采用风冷冷凝器、全封闭型压缩机—电动机，对密闭空间进行空气调节或同样用途的

转速可控型及一（台室外机）拖多（部室内机）型房间空气调节器。其他类型家用房间空气调节器可参考

施行。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１５６　标准电压（ＧＢ／Ｔ１５６—２００７，ＩＥＣ６００３８：２００２，ＩＥＣＳｔａｎｄａｒｄＶｏｌｔａｇｅｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢

ＧＢ１００２　家用和类似用途单相插头插座　型式、基本参数和尺寸

ＧＢ２０９９　家用和类似用途插头插座

ＧＢ／Ｔ３６０８　高处作业分级

ＧＢ／Ｔ３７８７　手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程

ＧＢ５３０６　特种作业人员安全技术考核管理规则

ＧＢ／Ｔ７７２５—２００４　房间空气调节器（ＩＳＯ５１５１：１９９４，ＮＥＱ）

ＧＢ８８７７　家用和类似用途电器安装、使用、维修安全要求

ＧＢ／Ｔ１２３２５　电能质量　供电电压偏差

ＧＢ１３９５５　剩余电流动作保护装置安装和运行

ＧＢ１７７９０—２００８　家用和类似用途空调器安装规范

ＧＢ５０１６９　电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

ＡＱ７００４　制冷空调作业安全技术规范

ＨＧ２３０１４　厂区高处作业安全规程

ＳＢ／Ｔ１０４８０　房间空气调节器拆装和维修服务的技术规范

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　房间空气调节器　狉狅狅犿犪犻狉犮狅狀犱犻狋犻狅狀犲狉

一种向密闭空间、房间或区域直接提供经过处理的空气的设备。它主要包括制冷和除湿用的制冷

系统以及空气循环和净化装置，还可包括加热和通风装置（它们可被组装在一个箱壳或被设计成一起使

用的组件系统），以下简称空调器。

［ＧＢ／Ｔ７７２５—２００４，定义３．１］
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